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[bookmark: _Toc100312918]一、项目概述
本项目为深圳市广播电视技术中心2024年UPS电源维护保养服务项目。
目前，我中心每年需要对梧桐山发射基地、石岩发射基地、技术大楼、莲花山、坪山石场、大南山、塘朗山、桐基山共17台UPS（含1、20、60、80、90、100、160、200、1000KVA UPS各一台，30、500KVA UPS各两台，10KVA UPS四台）进行维护保养，以确保各站UPS设备稳定、安全。
[bookmark: _Toc100312919]二、投标人资质要求
1.有效的企业法人营业执照。
[bookmark: _Toc100312920]三、项目限额
[bookmark: _Toc100312921]财务预算限额为14万元，投标价不得高于项目限额。
四、服务与技术要求
（一）环境检查： 
1.检查机房温度是否正常，正常工作温度为15-35摄氏度，推
荐温度为24摄氏度；
2.检查机房湿度是否正常，正常工作湿度为20%-90%，推荐湿度为50%左右。
（二）设备内部各器件及线路检查。
（三）电池组检查：
1.检查接线端子接触是否良好；
2.电池有无漏液现象；
3.充放电时检测各电池的一致性。
（四）工作状态检查：主要检查UPS的工作状态是否正常。
（五）机柜内的清洁（电容、电感、线路板等内部器件）。
（六）项目服务期一年，2024年01月01日至2024年12月31日，此项目服务效期内，中标人负责对招标人UPS电源进行6
次/年现场维护巡检，时间间隔定为2个月一次。
（7） 若招标人需要进行系统调整切换、或重大项目安装调试等
需要现场技术支持和保障，属于应急服务范围的，中标人应按招标人要求派工程师到现场指导工作，保障UPS电源系统安全运行，每年提供2次服务人员技术支持。
（8） 在正常情况下，中标人应为招标人系统内电源设备应用提供
所需要的技术咨询和支持。
（9） 服务响应要求：普通故障1小时响应，平均4小时修复，重
大故障平均12小时修复，恢复电源正常供电。
（10） 中标人为本项目设备清单内UPS的运行稳定、运行安全、
运行效率的维护服务内容包括：咨询服务、例行维护服务、应急维护服务和培训服务及UPS设备维修人工差旅费。UPS故障维修备件另外单独付费。
五、UPS设备维护清单
	[bookmark: _Toc100312925]序号
	设备型号
	设备所在地点
	数量

	1
	Galaxy VX 1000KVA
	梧桐山
	1

	2
	DX-10KVA
	梧桐山
	1

	3
	EPS200KVA
	梧桐山
	1

	4
	EST80KVA
	大南山
	1

	5
	EST60KVA
	坪山石场
	1

	6
	DX-10KVA
	桐基山
	1

	7
	DX-30KVA
	塘朗山
	2

	8
	1KVA
	塘朗山
	1

	9
	DX-30KVA
	莲花山
	1

	10
	DX-20KVA
	莲花山
	1

	11
	EMERSON Hipulse U/500/S/12P 500KVA  VERTIV Hipulse U/500/S/12P 500KVA
	石岩基地
	2

	12
	10KVA
	石岩基地
	2

	13
	Schneider Galaxy PX UPS 160KVA
	技术大楼
	2


六、付款方式
（1）合同签订：根据招投标文件及双方协商后签订。
（2）付款方式：合同总金额按每年度分两次支付，中标人提供正式发票，招标人15天内予以支付。 
[bookmark: _Toc100312926]七、评分办法
本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。

评分细则
	项目
	分项名称
	评分标准
	分值

	价格部分
	报价
	平均价法：
[bookmark: _GoBack]价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×10。
	10

	商务部分
	业绩
	1.有10年以上300kvaUPS行业维护服务业绩10分                10分,有5年以上300kvaUPS行业维护服务业绩5分                10分,有3年以上300kvaUPS行业维护服务业绩5分                2分，其它不得分，此项最多得10分。
2.有广电行业系统200kvaUPS维护服务10年以上业绩            分10分，有广电行业系统200kvaUPS维护服务5年以上业绩            5分，有广电行业系统200kvaUPS维护服务3年以上业绩            2分，其它不得分，此项最多得10分。
3.有广电行业系统1000kvaUPS维护服务3年以上业绩            10分，有广电行业系统1000kvaUPS维护服务1年以上业绩            5分，此项最多得10分。
4.有过高山机房维护UPS经验业绩得5分
5.根据投标人同类案例进行评估，提供
合同关键页扫描件并加盖公章。优15-12分，
良11-8分，中7-4分，差0-2分                    15分
	50

	技术部分
	服务资质文件
	具有产品维护的技术资质和水平
1.具有所维护产品的维护技术手册 每提供1个得3分最多不超过10分。                        10分
2.技术上有服务维修过本产品的案例，每提供1个得3分最多不超过10分。                      10分
3.有提供过产品技术改造方案的能力和案例，具体提供改造方案案例，优15-20分，良10-15分，中5-10分，差0-5分，     最多不超过20分。
	40

	合计
	
	
	100




